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Inleiding 

 

Reliance is een SCADA-pakket ontwikkeld voor het monitoren, bedienen en loggen 

van procesdata in real-time. Of het hier nu gaat om voedingsverwerkende industrie, 

procestechniek, chemische industrie of koelingtechniek: Reliance is inzetbaar. Door 

middel van een OPC-koppeling kan Reliance met elk PLC-systeem communiceren 

waarvoor een OPC-server beschikbaar is. Tevens is Reliance te koppelen aan andere 

systemen zoals frequentieregelaars of programmaôs als MS-Excel.  

 

Door middel van de overzichtelijke structuur van Reliance is het mogelijk om 

applicaties eenvoudiger en sneller op te zetten. Vooral de ontwikkelomgeving kenmerkt 

zich door eenvoud. 
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1. Reliance 

Reliance is een SCADA-pakket dat ontwikkeld is voor het monitoren, bedienen en loggen van procesdata in 

real-time. Of het hier nu gaat om de voedingsverwerkende industrie, chemische industrie of koelingtechniek: 

Reliance is inzetbaar. Door middel van een OPC-koppeling kan Reliance met elk PLC-systeem communiceren 

waarvoor een OPC-server beschikbaar is. Eventueel is Reliance te koppelen aan andere systemen, zoals 

frequentieregelaars of programmaôs als MS-Excel.  

 

Door middel van de overzichtelijke structuur van Reliance is het mogelijk om applicaties eenvoudiger en sneller 

op te zetten, vooral de ontwikkelomgeving kenmerkt zich door eenvoud. 

 

Bij deze eerste kennismaking met Reliance, zal worden uitgegaan van de koppeling met de Hitachi PLC. Hierbij 

zal gebruik gemaakt worden van de Hitachi OPC server.  

 

 

1.1. Reliance SCADA, waarvoor? 

Wanneer SCADA ingezet wordt is dit vaak om de volgende redenen: 

 

¶ Visualiseren van het gehele proces 

¶ Overzichtelijk bediening van het proces 

¶ Dat men procesdata uit wilt lezen 

¶ Voor het weergeven van meldingen zoals alarmen 

¶ Opslaan van procesdata 

 

Door het gebruik van Reliance Scada is het mogelijk om een productieproces zo overzichtelijk mogelijk 

grafisch te visualiseren en te voorzien van diverse bedieningsmogelijkheden. 

Een belangrijk aspect van Reliance Scada is het uitlezen van procesdata wat vooral bedoeld is om de operator 

een goed overzicht te geven van de actuele status van een proces. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om al in 

een vroeg stadium afwijkende waarden te corrigeren of zelf andere maatregelen te nemen zoals het in- of 

uitschakelen van pompen, motoren e.d. 

 

Daarbij kunnen alarmen direct weergegeven worden, wat de mogelijkheid biedt hier ook direct actie op te 

ondernemen.  

Door aan een alarm een tekst, kleur of variabele mee te geven wordt het voor de operator duidelijk wat voor 

type alarm het betreft. 

 

Één van de belangrijkste onderdelen van een Scada pakket is wellicht het opslaan van procesdata en zo ook voor 

Reliance. Het is bijvoorbeeld mogelijk om procesdata over een langere periode op te slaan en desgewenst in 

rapportvorm te publiceren. Het opslaan van procesdata is in diverse takken van de industrie van essentieel 

belang. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de chemische en voedingsmiddelen industrie. 
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1.2. Reliance SCADA, hoe? 

Wanneer er naar de besturing van een proces gekeken wordt zal men niet alleen een SCADA systeem 

aantreffen, maar daarnaast  zal men ondermeer het volgende aan kunnen treffen: PLCôs, HMI, Motion Control, 

frequentieregelaars, sensoren, motoren, kleppen en ventilatoren. 

 

Een voorbeeld van een veel voorkomende situatie is wat weergegeven is weergegeven in onderstaande figuur. 

 

Figuur 1 

 

 

1.3. Reliance SCADA, wanneer? 

Wanneer wordt er gebruik gemaakt van SCADA en wanneer van HMI? In de praktijk (zie figuur 1) is er een 

combinatie te zien van deze twee systemen. Het HMI gedeelte is meestal terug te vinden op lokale plaatsen 

zoals bij de machine zelf. 

 

Omdat het SCADA systeem vaak wordt ingezet als systeem wakend over de andere systemen, is deze in de 

meeste gevallen terug te vinden in de hogere gelegen laag van een proces.  

 

Daarnaast is er een groot verschil tussen de systemen wanneer het gaat om dataopslag en grafische afhandeling. 

Omdat bij SCADA gebruik gemaakt wordt van een PC of IPC heeft men de beschikking over een harde schijf, 

waardoor er bijna geen limiet meer aan opslagcapaciteit is. Daarnaast geeft het toepassen van de PC of IPC een 

grotere ondersteuning in verwerking van grafische onderwerpen voor de visualisatie van de betreffende 

applicatie. 
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1.4. Reliance SCADA, waar? 

SCADA-systemen worden in de industrie breed ingezet. Waar voor de ene toepassing de opslag van data 

belangrijk is, wil men bij de andere toepassing een duidelijke visualisatie. 

 

Reliance applicaties zijn ondermeer terug te vinden in de volgende industrieën: 

 

¶ Gebouwautomatisering 

¶ Chemische industrie 

¶ Bier brouwerijen 

¶ Gasdistributiesystemen 

¶ Stadsverwarmingsystemen 

¶ Waterkrachtcentrales en -turbines 

¶ Waterhuishoudingbesturingen 

¶ Waterzuiveringsinstallaties 

¶ Voedingsmiddelenindustrie 

¶ Metrostations 

¶ HVAC-systemen 

¶ Maritieme toepassingen 

¶ Mosselschepen 

¶ Stoomketels 

¶ Productielijnen 

¶ Energiesystemen 

¶ Glasfabrieken 

¶ Etc. 
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2. Reliance Structuur 

De opbouw van de Reliance SCADA-pakketten geeft u een hoge flexibiliteit bij het realiseren van uw 

applicaties en de inzet daarvan in het veld. Naast het aantal te gebruiken tags worden de pakketten als volgt 

onderscheiden: 

 

¶ Reliance Design Desktop 

¶ Reliance Design Enterprise 

¶ Reliance View 

¶ Reliance Control 

¶ Reliance Server 

¶ Reliance Control Server 

¶ Reliance Thin Client 

¶ Reliance Mobile Client 

 

 

2.1. Reliance Design 

Reliance Design is de ontwikkelomgeving van Reliance waarin de applicatie opgezet wordt. Reliance Design is 

te verkrijgen in een Desktop versie en een Enterprise versie. 

 

2.1.1. Reliance Design Desktop 
 

Dit is de basisversie van de ontwikkelomgeving van Reliance. Met deze versie is het mogelijk om Reliance 

applicaties te ontwikkelen welke worden ingezet op een ñstand-aloneò PC. Data uitwisselen met andere 

Reliance SCADA systemen is hier dan ook niet mogelijk. 

 

2.1.2. Reliance Design Enterprise 
 

Naast de functionaliteit zoals deze in de Desktop module aanwezig is geeft de Enterprise module u de 

mogelijkheid tot het ontwikkelen van netwerkapplicaties. Bij netwerkapplicaties is het mogelijk om meerdere 

Pcôs op te nemen in een Reliance SCADA applicatie en kan er gebruik gemaakt worden van zogenaamde Thin 

Clients (Web-Clients en Mobile Clients). 
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2.2. Reliance Runtime 

De Reliance Runtime module is ervoor ontwikkeld om de applicatie te laten functioneren op een PC bij de 

eindgebruiker. Als Runtime module zijn de volgende licenties mogelijk: 

 

2.2.1. Reliance View 
 

Met de View module van Reliance kan alleen gevisualiseerd worden en bedieningsmogelijkheden zijn niet 

mogelijk op dergelijk systeem. Dit houdt in dat schrijfacties naar PLCôs dan ook niet mogelijk zijn. 

 

2.2.2. Reliance Control 
 

Met Reliance Control is het mogelijk om naast visualisatie ook daadwerkelijk bedieningen te verrichten. In deze 

situatie is het mogelijk om schrijfacties naar PLCôs te verrichten. 

 

2.2.3. Reliance Control Server 
 

Reliance Control Server biedt u ook de mogelijkheid om data over een netwerk uit te wisselen, zodat de 

applicatie op afstand bediend kan worden m.b.v. andere Pcôs of PDA.  

 

2.2.4. Reliance Thin Client 
 

Met de Reliance Thin Client heeft u de mogelijkheid om uw project te draaien en te visualiseren met een 

standaard Web browser die Java ondersteunt. Met de Reliance Thin Client is het mogelijk om uw applicatie op 

afstand via het Internet te bekijken en te bedienen. Dit wordt ook wel een Web Client of Mobile Client 

genoemd. 
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2.3. Voorbeelden van verschillende toepassingen 

2.3.1. Stand-alone toepassing 

 
 

Een stand-alone toepassing bestaat uit één bedienstation in de productieomgeving. Een dergelijke applicatie kan 

worden ontwikkeld met een Reliance Design Desktop licentie (A). De productieopstelling in dit voorbeeld 

bestaat uit één bedienstation (B) welke is verbonden aan de PLC. Dit bedienstation kan worden voorzien van 

een Reliance Control of Reliance View licentie. Het bedienstation kan communiceren met de PLC via een OPC 

Server of een Reliance Communicatie Driver. 

 

2.3.2. Stand alone toepassing (gecombineerde licentie) 

 
 

De applicatie voor bovenstaande stand-alone toepassing wordt ontwikkeld en gebruikt in de productieomgeving. 

In dit geval is het voordeliger om te kiezen voor een licentiebundel, bestaande uit Reliance Design Desktop en 

Reliance Control (A). 
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2.3.3. Netwerktoepassing (2 bedienstations, 1 PLC) 

 
 

Een netwerktoepassing bestaat uit twee of meer bedienstations in de productieomgeving. Een dergelijke 

applicatie wordt ontwikkeld met een Reliance Design Enterprise licentie (A). De productieopstelling in dit 

voorbeeld bestaat uit bedienstation (B) welke is verbonden aan de PLC en bedienstation (C) welke zijn 

gegevens verkrijgt via bedienstation (B). Omdat bedienstation (B) zijn gegevens moet aanbieden aan 

bedienstation (C) dient deze voorzien te worden van een Reliance Server of Reliance Control Server licentie. 

Bedienstation (C) kan worden voorzien van een Reliance Control of Reliance View licentie. De communicatie 

met de PLC verloopt via een OPC Server of een Reliance Communicatie Driver. Een andere mogelijkheid is 

om bedienstation (C) met bedienstation (B) te koppelen via een Web-browser. In dit geval moet er op 

bedienstation (B) naast de server licentie een Reliance Thin Client  licentie geïnstalleerd worden en op 

bedienstation (C) hoeft dan geen licentie geïnstalleerd te worden. 

 

2.3.4. Netwerktoepassing (combi) (2 bedienstations, 1 PLC) 

 
 

De applicatie voor bovenstaande netwerktoepassing wordt ontwikkeld en gebruikt in de productieomgeving. In 

dit geval is het voordeliger om voor bedienstation (A) te kiezen voor een licentiebundel, bestaande uit Reliance 

Design Enterprise en Reliance Control Server. 
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2.3.5. Netwerktoepassing (2 bedienstations, 2 PLCôs) 

 
 

Een netwerktoepassing bestaat uit twee of meer bedienstations in de productie omgeving. Een dergelijke 

applicatie wordt ontwikkeld met een Reliance Design Enterprise licentie (A). De productieopstelling in dit 

voorbeeld bestaat uit twee bedienstations (B en C), welke beide zijn verbonden met een PLC. Beide 

bedienstations hebben lees- en schrijftoegang tot beide PLCôs. Omdat beide bedienstations (B en C) gegevens 

moeten aanbieden aan elkaar dienen ze voorzien te worden van een Reliance Server of Reliance Control Server 

licentie. De communicatie met de PLC verloopt via een OPC-server of een Reliance Communicatie Driver. 

 

2.3.6. Toepassing met mogelijkheid om op afstand in te loggen (Thin Client) 

 
 

Bovenstaande toepassing heeft mogelijkheden om lokaal of op afstand in te loggen op de applicatie middels een 

Thin Client module. Een dergelijke applicatie wordt ontwikkeld met een Reliance Design Enterprise licentie 

(A). De productie -opstelling in dit voorbeeld bestaat uit één bedienstation (B) welke is verbonden met een PLC. 

Omdat dit bedienstations (B) zijn gegevens moet aanbieden aan een Thin Client module, dient deze voorzien te 

worden van een Reliance Server of Reliance Control Server licentie. Een Thin Client module kan worden 

gebruikt als Web Client (C) of als Mobile Client (D). De Thin Client licenties worden als uitbreiding 
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toegevoegd aan bedienstation (B). De communicatie met de PLC verloopt via een OPC Server of een Reliance 

Communicatie Driver. 

 

2.3.7. Netwerk toepassing (redundante opstelling) 

 
 

Bij toepassingen waarbij een hoge mate van beschikbaarheid vereist is, kan gekozen worden voor een 

redundante opstelling. Een dergelijke applicatie wordt ontwikkeld met een Reliance Design Enterprise licentie 

(A). De productieopstelling in dit voorbeeld bestaat uit twee servers (B en C) en drie bedienstations (D, E en F). 

Beide servers zijn verbonden aan de PLCôs, hebben geen lokale visualisatie en hun gegevens worden 

aangeboden aan de bedienstations. Om die reden worden beide servers (B en C) voorzien van een Reliance 

Server licentie. Bedienstations (D, E en F) kunnen worden voorzien van Reliance Control of Reliance View. 

Deze bedienstations zullen bij opstarten een verbinding maken met server (B). Als men de bedienstations (D, E 

en F) via een Web-browser wil  koppelen met de servers, dan zullen de servers (B en C) voorzien moeten 

worden van een Thin Client licentie. Een licentie op de betreffende bedienstations (D, E en F) is dan overbodig. 

Indien de server wordt afgesloten zullen de bedienstations automatisch verbinding maken met server (C). 

 

De PLCôs kunnen via Ethernet worden aangesloten, maar ook serieel of met behulp van een veldbus. De 

communicatie verloopt via een OPC-server of een Reliance Communicatie Driver. 

 












































































































































